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Dieses Teil muss separat bestellt werden
Reference to be ordered separately
Référence à commander séparément
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4
Nicht fest ziehen
Don't tighten
Ne pas serrer

4

Mit Glastür:
Montagewinkel Pos.1 Maximal 
nach hinten rutschen.

With glass door:
Slide the bracket pos.1 at max. 
to the rear.

Avec porte vitrée:
Glisser l'équerre pos.1 au 
maximum vers l'arrière.

1
(5 Nm)

Mit Stahltür:
Montagewinkel Pos.1 Maximal 
nach vorne rutschen.

With steel door:
Slide the bracket pos.1 at max. 
to the front.

Avec porte acier:
Glisser l'équerre pos.1 au 
maximum vers l'avant.

REAR
(Glass door)

FRONT

(Steel door)
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5 6
(1,5 Nm)

4

Tuerkontaktschalter Position einstellbar
Door switch position adjustable
Position du contacteur de porte ajustable
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